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1.5

Sicherheitshinweise

Allgemeines

Lesen Sie die nachfolgenden Seiten aufmerksam durch. In dieser Anleitung sind wichtige Infor-
mationen zu lhrem erworbenen Nachristsatz bzw. Erweiterungssatz der elektrischen Auffahrhilfe
fiir den FIRESAFE® Il K90 enthalten.

Anlieferung

Bitte prifen Sie das Paket bei Anlieferung auf eventuelle sichtbare Transportschaden. Bei Vorlie-
gen eines Transportschadens muss dieser sofort beim Spediteur / Kurier angezeigt werden, da
dieser Reklamationen zu einem spateren Zeitpunkt nicht mehr anerkennt.

Kontrollieren Sie auch den Inhalt des Paketes, um festzustellen, ob das Verstellrohr mit dem
Zahnrad bzw. sonstige Teile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bitte prifen Sie ebenso die Lie-
ferung anhand des Lieferscheines auf Vollstandigkeit.

Sollte das Verstellrohr mit dem Zahnrad besché&digt sein und / oder Teile der Lieferung fehlen,
setzen Sie sich bitte sofort (binnen 24 Stunden nach Anlieferung) mit uns in Verbindung.

Anbau

Es mussen die Anbauanweisungen vom Hersteller beachtet werden. Die Arbeitsschritte in Kapitel
4 sind unbedingt einzuhalten.
Ergeben sich vor oder wahrend der Montage irgendwelche Unklarheiten, kontaktieren Sie bitte
umgehend den Hersteller.
Der Motor kann nur an den FIRESAFE® Il K90 angebaut werden, wenn das Gerét nach Herstel-
lerangabe eingebaut wurde (siehe Kapitel 1.6). Nachfolgende Punkte sind vor dem Anbau un-
bedingt zu kontrollieren.
> Ist die Absperrvorrichtung mit der vorgegebenen Anzahl von Stahlspreizdiibeln oder Ge-
windestangen an der Wand, Boden oder Decke befestigt. Vergleichen Sie die Anzahl mit
dem Datenblatt: Durchbruch Wand/Decke auf Seite 21
» Liegt der Montageflansch plan an dem Baukdrper an
» Wurde der Randabstand zwischen dem Montageflansch und dem nachsten Bauteil ein-
gehalten. Vergleichen Sie den Abstand mit den Angaben auf dem Datenblatt: Durchbruch
Wand/Decke auf Seite 21
> Ist der umlaufende Restspalt zwischen dem Baukérper und dem FIRESAFE® Il K90 ge-
man der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-41.3-665 ausgefullt

Wourden die o. g. Punkte nicht eingehalten, ist eine ordnungsgemaBe Funktion der elektrischen
Auffahrhilfe nicht mdglich.

Anschluss des Motors an das Steuergerat FSM 1

Auf Seite 18 — 19 ist der Anschlussplan des Motors an das Steuergerat FSM 1 abgebildet.
Sollte der FIRESAFE® Il K90 mit der Steuereinheit SFK betrieben werden, ist der Verdrahtungs-
plan auf Seite 20 dargestellt.

Funktionskontrolle des Antriebs

Es ist unbedingt erforderlich, dass nach Abschluss der Anbauarbeiten und der Verkabelung eine
Funktionskontrolle der elektrischen Auffahrhilfe durchgefihrt wird. )
Durch Dricken der griinen TEST Taste auf das Steuergerat FSM 1 kann zu jeder Zeit der Off-
nungsvorgang des FIRESAFE® Il K90 abgebrochen werden. Der Motor wird stromlos und iiber
die Gasdruckfeder wird der FIRESAFE® Il K90 geschlossen.

Sollten bei der Funktionskontrolle elektrische Probleme auftreten, dann versuchen Sie den Fehler
unter Punkt 6. Stérungsbehebung festzustellen und ggf. zu beheben. Lasst sich die Stérung
nicht beheben, setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.



1.6 Montageanweisung des FIRESAFE® Il K90

1.

2.

Durchbruch gemaB dem Datenblatt ,,Durchbruch Wand / Decke* erstellen
Bohrungen flr die Befestigung des Montageflansches bohren
FIRESAFE®II K90 in den Durchbruch Wand / Decke einsetzen

Befestigung des Montageflansches mit Gewindestangen oder Stahlspreizdibel am
Baukérper

Die Anzahl der Gewindestangen oder Stahlspreizdibel entnehmen Sie aus der nachfol-
genden Tabelle

Aufbiegen und Verdrehen der Maueranker

VerschlieBen des Restspaltes mit HYDROSAFE Brandschutz-Vergussmasse, Mortel
der Gruppe Il oder Gruppe Il

ACHTUNG! Es ist darauf zu achten, dass beim VerschlieBen des Restspaltes das
Gehause des FIRESAFE®II K90 nicht nach innen gedriickt wird.

Verkabelung des Kapillarrohrfiihlers TLR 72°C mit dem(n) Haftmagnet(en) gemai dem
Verdrahtungsplan

Probelauf des FIREAFE®II K90 durch Offnen am Stellhebel und SchlieBen durch Aus-
schaltung der Spannungsversorgung

KanalgroBe Anzahl der Gewindestangen
oder Stahlspreizdiibel
1200x500 6 x M10
1100x500 6 x M10
1000x500 6 x M10
900x500 6 x M10
800x500 6 x M10
700x500 6 x M10
600x500 6 x M10
500x500 4 x M10
700x400 6 x M10
600x400 6 x M10
500x400 4 x M10
400x400 4 x M10
400x300 4 x M10
300x300 4 x M10
300x225 4 x M10
250x225 4 x M10




2 Beschreibung der Bauteile der elektrischen Auffahrhilfe

Im Rahmen der Entwicklung der elektrischen Auffahrhilfe mussten einige Anpassungen vorge-
nommen werden. Somit ist es entscheidend, wann das Gerat von uns ausgeliefert wurde. Da-
durch wurde festgelegt, ob Sie einen Nachristsatz oder Erweiterungssatz erhalten haben. Ist |h-
nen der Liefertermin der elektrischen Auffahrhilfe bekannt, sehen Sie nachfolgend die entspre-
chenden Bestandteile. Ist der Liefertermin nicht bekannt, besteht die Méglichkeit durch Rick-

sprache mit dem Hersteller und der Seriennummer den Liefertermin zu erfragen.

2.1 Nachriistsatz Geréate die vor Mai 2009 ausgeliefert wurden

2.1.1 Nachristsatz FIRESAFE® Il K90 Kanalbreite 250 — 600 mm

Motorabdeckung
Gegenlager fur
das Verstellrohr

Nachristsatz FIRESAFE |l K90
Kanalbreite 250 - 600

0
Zahnrad auf g

dem Verstellrohr

Stellhebel 3

Aufkleber auf der AuBenseite
der Motorabdeckung mit der
Seriennummer des zugehdri-
gen FIRESAFE Il K90

Halter far
das Verstellrohr

Halter far

dem Motor

Distanzring

Distanzrohr

Halter far
das Verstellrohr

Aufkleber auf der Stirnseite
des Getriebes mit der Serien-
nummer des zugehdrigen
FIRESAFE Il K90

2.1.2 Nachriistsatz FIRESAFE® Il K90 Kanalbreite 700 — 1200 mm

Stellhebel 3

Verstellrohr

Halter fuir
das Verstellrohr

Halter far
den Motor

Gegenlager fir
das Verstellrohr

Nachriistsatz FIRESAFE Il K90
Kanalbreite 700 - 1200

Matorabdeckung

Zahnrad auf
dem Verstellrohr

Stellhebel 3

Halter for
das Verstellrohr

Aufkleber auf der AuBenseite
der Motorabdeckung mit der

| __— Seriennummer des zugehbri-

gen FIRESAFE Il K90

Aufkleber auf der Stirnseite

I des Getriebes mit der Se-

riennummer des zugehéri-
gen FIRESAFE Il K90




2.2 Erweiterungssatz Geréate die nach Mai 2009 ausgeliefet wurden

2.2.1

2.2.2

Erweiterungssatz FIRESAFE® |1 K90 Kanalbreite 250 — 600 mm

Erweiterungssatz FIRESAFE Il K90
Kanalbreite 250 - 600

Motorabdeckung

Gegenlager for
das Verstellrohr

Stellhebel 3

Halter far
das Verstellrohr
Zahnrad

2

Halter far
das Verstellrohr

Aufkleber auf der AuBenseite
der Motorabdeckung mit der
Seriennummer des zugehdri-
gen FIRESAFE Il K90

Halterung far Verstellrohr
den Motor Mator

Aufkleber auf der Stirnseite
des Getriebes mit der Serien-
nummer des zugehdrigen
FIRESAFE Il K90

Erweiterungssatz FIRESAFE® Il K90 Kanalbreite 700 — 1200 mm

Erweiterungssatz FIRESAFE Il K90
Stellhebel 3 Kanalbreite 700 - 1200

Moatorabdeckung
Verstellrohr

Gegenlager fur
das Verstellrohr

Halter far

das Verstellrohr Zahnrad auf

dem Verstellrohr

Stellhebel 3

Halterung for
den Motor

Aufkleber auf der AuBenseite
der Motorabdeckung mit der

| —] Seriennummer des zugehdri-
gen FIRESAFE I K90

Aufkleber auf der Stirnseite

&, | des Getriebes mit der Serien-

nummer des zugehdrigen
FIRESAFE Il K90

3 Datenblatt flir die Motorhalterung und den Endlagenschaltern

Auf den letzten Seiten dieser Beschreibung sind die Datenblatter fir die Motorhalterung
(Seite 23) und den Endlagenschaltern (Seite 24 - 25) enthalten. Die jeweiligen Datenblatter

3.1

enthalten die Position der Bohrungen um die Bauteile zubefestigen.

Datenblatt Motorhalterung

Auf dem Datenblatt Motorhalterung sind vier Bohrungen vom Zahnrad und Montageflansch aus
bemaBt. Die Position der Bohrungen missen nun auf den Baukdrper lbertragen werden. Bei der
Ubertragung der Bohrungen auf den Baukdrper, ist darauf zu achten, dass im rechten Winkel von
den beiden planen Zahnradflache und parallel zum Montageflansch gemessen wird. Die vier

Bohrungen @12mm werden in den Baukdrper gebohrt.



3.2

AnschlieBend werden vier Dibel (im Lieferumfang enthalten) eingesetzt. Die verwendeten Dubel
mussen auf den Baukérper abgestimmt sein. Kénnen keine Dibel verwendet werden, kann die
Befestigung mittels Gewindestangen als Durchsteckmontage erfolgen.

Datenblatt Endlagenschalter

Auf den beiden letzten Seiten sind zwei unterschiedliche Datenblatter fir die Endlagenschalter.
Auf jedem Datenblatt ist ein Auschnitt des Montageflanschs mit den Bohrungen gezeichnet. Die
Position der einzelnen Bohrungen ist vom oberen rechten Eckpunkt des Montaeflansches
festgelegt worden. Nachdem die Bohrungen auf den Montageflansch (bretragen wurden,
mussen vier Bohrungen @d6mm durch den Flansch gebohrt werden. AnschlieBend werden vier
Einnietmuttern M6 in die Bohrungen eingepresst. Die beiden Endlagenschalter werden befestigt
und einjustiert (Siehe Kapitel 8).

4 Lieferumfang der elektrischen Auffahrhilfe

4.1 Nachriistsatz

Beschreibung der Bauteile Stuck | Stick ab Kanalbreite | Abbildung Nummer
gréBer 600mm

Halter flr Verstellrohr mit Gleitlager 2 2 9,10, 11

Distanzring 1 2 9,10, 11

Distanzrohr 4 4 9,10, 11

Verstellrohr mit Zahnrad und Gegenlager 1 1 9,30

Ausknickvorrichtung 1 2 13, 14,15

Splintbolzen, Splint, U-Scheibe 1 2 13, 14, 15

Augenschraube DIN 444 1 1 16, 23

M8 DIN 985 1 1 16, 23

Sechskantschraube M6x50 DIN 933 1 1 19, 21, 23

Gabelkopf mit Langloch 1 2 20, 21

Feder L = 125mm 1 1 20, 23

Sechskantschraube M6x25 DIN 933 4 4 30

Motor mit Motorhalterung 1 1 31

Schrauben @10 und Dibel &12mm 4 4

4.2 Erweiterungssatz

Beschreibung der Bauteile Stick | Stick ab Kanalbreite | Abbildung Nummer
gréBer 600mm

Verstellrohr mit Zahnrad und Gegenlager 1 1 9,30

Ausknickvorrichtung 1 2 13, 14,15

Splintbolzen, Splint, U-Scheibe 1 2 13, 14, 15

Augenschraube DIN 444 1 1 16, 23

M8 DIN 985 1 1 16, 23

Sechskantschraube M6x50 DIN 933 1 1 19, 21, 23

Gabelkopf mit Langloch 1 2 20, 21

Feder L = 125mm 1 1 20, 23

Sechskantschraube M6x25 DIN 933 4 4 30

Motor mit Motorhalterung 1 1 31

Schrauben @10 und Dibel &12mm 4 4




5 Anbau der elektrischen Auffahrhilfe

5.1 Anbau des Nachriistsatzes

Hinweis zur nachfolgenden Beschreibung.

Beim FIRESAFE® Il K90 mit den Kanalbreiten 1200mm bis 700mm sind zwei Gasdruckfedern
und zwei Stellhebel 3 angebaut, ab der Kanalbreite 600mm bis 250mm ist nur eine Gasdruckfe-
der und ein Stellhebel 3 angebaut. Die Vorgangsbeschreibung fir den Anbau der elektrischen
Auffahrhilfe bezieht sich immer nur auf eine Seite. Soweit nicht explizit darauf hingewiesen wird,
sind die Einstellungsarbeiten, Justierungen, Lésen und Befestigen von Bauteilen bei den Kanal-
breiten 1200mm bis 700mm immer beidseitig durchzufihren.

Ldsen und entfernen der linken Mutter (M10), die das
Endlagenschalterblech unter dem Kanal am FIRESA-
FE® 1l K9O fixiert.

Sind bei dem FIRESAFE® Il K90 die Endlagen-
schalter wie in Abb. 28 schon angebaut, dann fiih-
ren Sie die Schritte von Punkt 5.2 Anbau des Erwei-
terungssatzes aus.

Lésen der zweiten Mutter (M10) damit das Blech mit
den Endlagenschaltern entfernt werden kann.

ACHTUNG! Sollte sich der FIRESAFE® Il K90 in der
geodffneten Stellung befinden und die Anlage in Be-
trieb sein, empfehlen wir mit einem Gabelschliissel
die Mutter zu entfernen (siehe Abb. 2).

Wird die Mutter geldst und der FIRESAFE® Il K90
schlieBt, wird der Stellhebel 3 nach oben gedriickt.
Es besteht Quetschgefahr!

Sobald das Blech mit den Endlagenschaltern vom
FIRESAFE® Il K90 entfernt wird, schalten die Endla-
genschalter. Muss die Abluftanlage weiterhin in Betrieb
sein, ist der Schalter, der den Abluftventilator abschaltet
zu betatigen und zu fixieren.

Legen Sie das Blech mit den Endlagenschaltern beisei-
te.

Ab Abb. 24 missen die Endlagenschalter vom Blech
demontiert und am Montageflansch montiert werden.

Abb. 3



Die Verbindung zwischen der Gewindestange und
dem Stellhebel 3 wird geldst (M13 und M11).

Der Splint wird aus dem Bolzen entfernt.

Nehmen Sie die U-Scheibe vom Bolzen und ziehen
Sie den Bolzen aus dem Gabelkopf und dem Stellhe-
bel 2.

Die Gewindestange wir erst ab Abb. 13 wieder bend-

igt.

Stellhebel 2

Abb. 6

Die 4 Muttern (M10), die den Halter fir das Lager des
Verstellrohrs am Montageflansch halten, werden gelést
und entfernt.

Abb. 7



Nach dem L6sen, kann der Halter flir das Verstellrohr
vom FIRESAFE® Il K90 entfernt werden.

Abb. 8
Der Nachristsatz besteht aus folgenden Bauteilen:

Verstellrohr mit aufgeschweiBten Zahnrad
4 Distanzrohre

2 Distanzringe

2 Halter fUr das neue Verstellrohr

Bei dem Erweiterungssatz ist nur das Verstellrohr mit
dem Zahnrad vorhanden.

Abb. 9

Die Distanzrohre werden Uber das Verstellrohr gescho-
ben. AnschlieBend werden die neuen Halter auf das
Verstellrohr geschoben.

Beim Erweiterungssatz werden die beiden Halter, die
vorher demontiert wurden, wieder verwendet.

Abb. 10

Das Lager wird auf die Schrauben, die sich am Monta-
geflansch befinden, aufgeschoben.

Abb. 11



Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Schieben Sie die Distanzrohre und die Unterlegschei-
ben Uber die Schrauben und befestigen die beiden Hal-
ter mit den Muttern.

Beim Erweiterungssatz werden nur die beiden vorher
demontierten Halter mit dem neuen Verstellrohr und
dem Zahnrad montiert.

Die vorher demontierte Gewindestange muss jetzt auf
die elektrische Auffahrhilfe angepasst werden.

Das Kugelgelenk und der Gabelkopf werden von der
Gewindestange abgeschraubt. Die Gewindestange wird
um 66mm gekdrzt.

Auf die geklrzte Gewindestange werden die abgebilde-
ten Teile montiert.

Mit dem Bolzen, der Unterlegscheibe sowie dem Splint
werden die beiden Teile verbunden.

Alle Teile missen bis zum Anschlag eingeschraubt
werden.

10



Abb. 16

Bevor der Gabelkopf mit dem Langloch auf die Gewin-
destangen geschraubt wird, muss auf eine Gewinde-
stange die Augenschraube mit der Feder geschoben
werden. Die Justiermutter wird auf die Gewindestange
aufgeschraubt. Vom oberen Ende bis zur Justiermutter
mussen ca. 120mm vorhanden sein.

Augenschraube mit Feder

Der Gabelkopf mit dem Langloch wird auf das Ende der
Gewindestange aufgeschraubt. Es ist darauf zu achten,
dass die Gewindestange nicht in den Gabelkopf ragt.
Somit ist die Ausknickvorrichtung flr die elektrische
Auffahrhilfe zusammengebaut.

Die Ausknickvorrichtung wird mit dem Kugelgelenk am
Stellhebel 3 befestigt.

Die Gewindestange mit der Feder muss auf der Seite
angebaut werden, an der sich der Stellhebel 2 mit dem
Federriegel (Abb. 20) befindet.

Bevor nun die weiteren Arbeitsschritte durchgefihrt
werden, muss der FIRESAFE® Il K90 geschlossen wer-
den. Die Abluftanlage muss nun ausgeschaltet werden.
AnschlieBend wir durch das Stromlosschalten der
Haftmagnete der FIRESAFE® Il K90 {iber die Gasdruck-
federn geschlossen.

Entfernen Sie die Sechskantschraube M6x20 und er-
setzen Sie diese mit der Sechskantschraube M6x40.
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Abb. 21

Abb. 23

Die Feder, die an der Gewindestange befestigt ist, wird
in die Bohrung des Federriegels eingehangt.

Danach wird der Gabelkopf mit dem Langloch mittels
des Bolzens, der U-Scheibe und dem Splint am Stell-
hebel 2 fixiert.

Justieren Sie die Ausknickvorrichtung. Durch Ziehen an
der Gewindestange rutscht der Gabelkopf mit dem
Langloch nach unten bis das Langloch am Bolzen an-
liegt.

Die Feder muss an dem Federriegel ziehen und den
Federriegelbolzen aus dem Verriegelungsblech he-
rausziehen.

Sollte dies nicht der Fall sein, drehen Sie die Justier-
mutter vom Gabelkopf weg bis der Federriegelbolzen
aus dem Verriegelungsblech herausgezogen wird.
Schieben Sie nun die Gewindestange zum Stellhebel 2
heran. Die Feder muss sich entspannen und der Feder-
riegelbolzen muss in das Verriegelungsblech eintau-
chen. Kontrollieren Sie durch mehrmaliges hin- und
herschieben der Gewindestange die ordentliche Verrie-
gelung und Entriegelung des Federriegelbolzens.

Die Bohrschablone fir die Endlagenschalter wird auf
den Montageflansch aufgeklebt. Beachten Sie hierzu,
dass die beiden Kanten des Montageflansches mit den
beiden durchgezogenen Linien der Bohrschablone de-
ckungsgleich sein missen. Bohren Sie die vier Lécher
in den Montageflansch und pressen Sie die vier Ein-
nietmuttern M4 in die Bohrung.

Sollten die Endlagenschalter schon am Montageflansch

angebaut sein, wie es in Abb. 28 zu sehen ist, kbnnen
Sie ab Abb. 29 fortfahren.
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Die Endlagenschalter werden vom Endlagenschalter-
blech entfernt.

Beachten Sie hierzu, dass ein Endlagenschalter fir die
Stellung FIRESAFE AUF und der andere Endlagen-
schalter fur die Stellung FIRESAFE ZU verwendet wird.
Die Endlagenschalter missen nun auf die neue Positi-
on eingestellt werden. In der Abb. 28 ist die neue Posi-
tion zu sehen.

Nachfolgend wird der Umbau der Schalter beschrieben.

Durch Lésen der Klemmschraube kann der Rollenkipp-
hebel um jeweils 10° verstellt werden. Der Rollenkipp-
hebel ist auf einer verzahnten Welle aufgesetzt. Sobald
die Klemmschraube geldst wird, kann der Rollenkipp-
hebel von der Welle abgezogen werden und um eine
Rasterung verdreht wieder auf die Welle zurlickge-
schoben werden. AnschlieBend wird die Klemmschrau-
be festgezogen.

Stellen Sie bei beiden Endlagenschaltern die Rollen-
kipphebel auf 90° ein.

Durch Lésen der vier Kreuzschlitzschrauben, kann der
Endlagenschalterkopf mit dem Rollenkipphebel vom
Endlagenschalter gelést werden. Der Endlagenschal-
terkopf wird in die richtige Position gedreht (bei Drauf-
sicht muss der Rollenkipphebel auf der linken Seite
sein) und wieder auf den Endlagenschalter geschraubt.

Nun werden die Endlagenschalter an den Einnietmut-
tern befestigt. Die Sechskantschraube M6x40 muss
sich zwischen den Rollenkipphebeln der beiden Endla-
genschalter befinden.
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Sobald alle beiden Endlagenschalter angebaut sind,
muss der FIRESAFE® |l K90 gedffnet und geschlossen
werden.

Kontrollieren Sie dabei den Schaltpunkt des Endlagen-
schalters AUF.

Ggf. muss der Schaltpunkt des Endlagenschalters
nachgestellt werden. Siehe Kapitel 7

Abb. 28

Nehmen Sie den Motor und schieben sie ihn zwischen
der Gegenlagerung und dem Zahnrad auf das Verstell-
rohr.

Zuerst wird der Motor mit der Halterung an dem Ge-
genhalter befestigt. AnschlieBend wir der Motor mit dem
kleinen Ritzel auf das groBe Zahnrad, das auf dem
Verstellrohr aufgeschweiBt ist aufgeschoben.

Abb. 29

Der Motor wird mit vier Schrauben M6x25mm am Ge-
genlager befestigt.

Die Halterung des Motors wird mit dem Baukdrper
Wand/Decke verschraubt.

Es ist darauf zu achten, dass der Halter nicht ver-
spannt angebaut wird. Ggf. missen zwischen dem
Baukérper und dem Halter Unterlegscheiben gelegt
werden.

Hierfir nehmen Sie vier Schrauben DIN 571 (Schlls-
selschrauben) @10x80. Beim Befestigen der Halterung
ist darauf zu achten, dass bei einer Zuganglichkeit auf
der anderen Seite eine Durchsteckmontage mit 4xM10
Gewindestangen und Unterlegscheiben vorgenommen
Abb. 31 werden kann.
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5.2 Anbau des Erweiterungssatzes

Sind die Endlagenschalter wie in Abb. 28 schon angebaut, fliihren Sie nur die nachfolgenden
Anweisungen aus:

1. Folgen Sie den Bildern 4 -6
2. Lésen Sie die Halter fir das Lager des Verstellrohrs, Bild 7

3. Tauschen Sie das Verstellrohr ohne Zahnrad gegen das Verstellrohr mit Zahnrad aus.
Schrauben Sie die Halter wieder an, Bild 12.

4. Folgen Sie den Anweisungen, Bild 13 -23

5. Befestigen Sie nun den Motor, Bild 29 - 31

6 Elektrischer Anschluss

Bei dem elektrischen Anschluss des Motors an das Steuergerat FSM 1 ist unbe-
dingt auf die richtige Polaritat zu achten.

Durch Driicken der RESET-Taste wird der Motor mit Spannung versorqt!

Durch Driicken der TEST-Taste wird der Motor spannungslos!

Wir empfehlen bei der ersten Funktionspriifung eine Kontrolle der Drehrichtung
des Motors. Merken Sie sich die Stellung des Stellhebels an dem die Gewinde-
stange und das Verstellrohr angebaut sind. Driicken Sie die RESET-Taste und
unmittelbar danach die TEST-Taste. Sollte sich der Stellhebel zum Montage-
flansch hin bewegt haben, andern Sie die Polaritat.

6.1 Allgemein

Es ist zu klaren ob an dem betriebenen FIRESAFE® Il K90 eine Steuereinheit Typ SFK
angeschlossen ist.

Sollte keine SFK angeschlossen sein, ist nach dem Anschlussplan 8.1 oder 8.2 vorzu-
gehen. Ansonsten muss der Anschlussplan 8.3 verwendet werden.

Sollte eine bauliche Situation vorliegen, in der die elektrischen Plane nicht ausreichen,
ist der Hersteller zu kontaktieren. Jede Abweichung des Anschlusses muss mit dem
Hersteller vorab abgesprochen werden.

Wird eine abweichende elektrische Installation, ohne vorherige Absprache mit
dem Hersteller vorgenommen, erlischt die Gewéhrleistung.



Sollte ein oder mehrere Kapillarrohrfiihler verwendet werden, sind diese nach korrek-
tem Anschluss auf ihre Funktion zu Uberprifen. Diese Uberpriifung darf nicht mit ei-
ner offenen Flamme (Feuerzeug, Gasbrenner, etc.) durchgefiihrt werden. Die Si-
mulation der Auslésung eines Fihlers muss mit kochendem Wasser oder einem ein-
stellbaren HeiBluftféhn (nicht Gber 75°C einstellen) vorgenommen werden.

Damit der Motor mit dem Steuergerat FSM 1 ordnungsgeman funktioniert, ist sicherzu-
stellen, dass alle Kontakte angeschlossen sind und der FIRESAFE® Il K90 gemaB der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-41.3-665 und der Herstellerangaben ein-

gebaut wurde.

Uberpriifen Sie die Anschlusskontakte der Endlagenschalter ,AUF* und ,ZU“. Im Punkt
6 wird der Anschluss naher erlautert.

6.2 Stellungsanzeige bei korrekter Funktion und Anschluss

Situation vor Ort

Stellung des FIRESAFE Il K90

Anzeige auf dem Steuergerat

Die Versorgungsspannung
230V~ liegt an

geschlossen

LED ,Betrieb” griin leuchtet
LED ,ZU* gelb leuchtet

Die Versorgungsspannung
230V~ liegt an. Dricken der
RESET Taste an das FSM 1

wird manuell oder Uiber den
Motor gedffnet

LED ,Betrieb” grin leuchtet
LED ,ZU“ gelb erlischt

Die Versorgungsspannung

ist gedffnet

LED ,Betrieb” griin leuchtet

230V~ liegt an LED ,,AUF* grun leuchtet
Die Versorgungsspannung wird geschlossen LED ,Betrieb“ griin leuchtet
230V~ liegt an LED ,,AUF* grun erlischt

Driicken auf den TEST Taster

LED ,ZU* gelb leuchtet

Ausldsen des Kapillarrohrfuh-
lers durch kochendes Wasser
oder HeiBluftféhn

geodffnet

LED ,Betrieb” grin leuchtet
LED ,,AUF* grun erlischt
LED ,ZU* gelb leuchtet
LED ,ALARM* rot leuchtet
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7 Stoérungsbehebung

Es kann vorkommen, dass trotz des korrekten Anschlusses an das FSM 1 eine St6-
rung der Absperrvorrichtung vorliegt. Sollte dieser Fall eintreten, gehen Sie wie in dem
nachfolgenden Punkt vor und versuchen Sie die Stérung anhand der Beschreibung zu

beheben.

Fehlerfeststellung Beseitigung
Die LED ,Betrieb” grlin leuchtet nicht e Uberpriifung der Versorgungsspannung

von 230 V~ an den Klemmen 1, 2, 3 der

FSM 1.

e Uberpriifung der Sicherung F1 auf der

Platine

F1 4A Trage (230V Versorgung)

F2 800mA Flink (Haftmagnet 230V)

F3 4A Flink (Motor)

F4 800mA Flink (Externe Komponenten

Endlage Schalter, TLR)
LED ,ALARM® rot leuchtet e Der TLR 72°C ist nicht Resetet
e Der TLR 72°C ist nicht angeschlossen

LED ,AUF* griin leuchtet ¢ Die beiden Endlagenschalter AUF und ZU
LED ,ZU* gelb leuchtet sind nicht angeschlossen. SchieBen sie
Der FIRESAFE® Il K90 6ffnet nicht und bleibt die Endlagenschalter auf die betreffende
geschlossen Klemmen an
LED ,,AUF* griin leuchtet e Das Kabel des Endlagenschalters AUF
Der FIRESAFE® Il K 90 6ffnet nicht und wurde auf die Klemmen fir den Endlagen-
bleibt geschlossen schalter ZU geklemmt.

¢ Beide Endlagen AUF und ZU wurden ver-
kehrt angeschlossen

LED ,ZU“ gelb leuchtet e Endlage ZU ist nicht angeschlossen
Der FIRESAFE® Il K 90 ist geéffnet
LED ,AUF* griin leuchtet

Motor dreht in die verkehrte Richtung e Andern Sie die Polaritat der Spannungs-
Die Gewindestange wird nicht auf Zug be- versorgung an der Platine des FSM 1 fur
lastet und der Stellhebel am Verstellrohr wird den Motor

gegen den Montageflansch gedrickt

LED ,STORUNG" rot zuerst leuchtend da- e Der Motor dreht in die falsche Richtung

nach blinkend und ist gegen die Wand/Decke gefahren

e Beim Auffahren hat sich die Absperreinheit
in dem Geh&ause verklemmt.

¢ Die Endlage ,AUF“ wurde nicht erreicht
und betatigt. Der Motor wurde vorsorglich
abgeschaltet

8 Anschluss und Justierung der Endlagenschalter

Das Steuergerat FSM 1 und der FIRESAFE® Il K90 werden in unseren Herstellwerken
auf ordnungsgemaBe Funktionsweise getestet. Es kann jedoch vorkommen, dass eine
Umverdrahtung bzw. Neujustierung der Endlagenschalter notwendig ist. In den Punk-
ten 6.1 und 6.2 wird auf den korrekten Anschluss der Endlagenschalter sowie auf die
Neujustierung der Endlagenschalter hingewiesen.
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8.1 Anschluss der Endlagenschalter AUF und ZU

Die Endlagenschalter AUF und ZU haben vier Anschlussmdglichkeiten. In Verbindung
mit dem Steuergerat FSM 1 werden nur zwei davon benétigt. Es werden zur Stellungs-
anzeige und der Steuerung des Motors die beiden Anschlussklemmen 21 und 22 ver-
wendet.

Die Klemmen 13 und 14 werden nicht bendtigt.

Der GSB Endlagenschalter Typ RH | hat einen SchlieBer und einen

Offner.

Im nicht gedriickten Zustand ist der Kontakt 21 — 22 geschlossen

il _ Bei einer Verstellung des Hebels, von 30° zur Endstellung 0°, wird
e der Kontakt 21 — 22 gedffnet und gleichzeitig der Kontakt 13 - 14

geschlossen.
1 3 05— e 1 4 Bei der Riickstellung des Hebels, 12° vor der Endstellung 0°, wird der
21 ~ 22 Kontakt 13 — 14 geéffnet und der Kontakt 21 — 22 geschlossen.

8.2 Justierung der Endlagenschalter AUF und ZU

Laut der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-41.3-665 ist der Abluftventilator
spatestens zu Beginn des SchlieBvorganges des FIRESAFE® Il K90 abzuschalten. Da-
far ist es notwendig, dass der Endlagenschalter fir den gedffneten Zustand korrekt
eingestellt ist.

Durch l6sen der Klemmschraube kann der Rollenkipphebel um jeweils 10° verstellt
werden. Der Rollenkipphebel ist auf einer verzahnten Welle aufgesetzt. Sobald die
Klemmschraube geldst wird, kann der Rollenkipphebel von der Welle abgezogen wer-
den und um eine Rasterung verdreht wieder auf die Welle zurlickgeschoben werden.
AnschlieBend wird die Klemmschraube festgezogen.

Bei der Justierung ist darauf zu achten, dass die Absperreinheit von dem Haftmagne-
ten offen gehalten wird und der Endlagenschalter geschalten hat. Die Drehrichtung des
Rollenkipphebels (nach unten oder oben) auf der Verzahnungswelle ist abh&ngig von
der Situation vor Ort.

Mégliche Fehlfunktionen:

- Es wird festgestellt, dass der Endlagenschalter schaltet und die Absperreinheit ist
noch nicht am Haftmagnet angekommen. Daraus folgt, dass der Schaltpunkt des
Endlagenschalters vorzeitig erreicht wurde. Der Kipphebel fir die Stellung ,AUF*
muss um eine Stellung nach unten verstellt werden.

- Es wird festgestellt, dass der Endlagenschalter nicht schaltet und die Absperreinheit
am Haftmagnet angekommen ist. Daraus folgt, dass der Schaltpunkt des Endlagen-
schalters nicht rechtzeitig schaltet. Der Kipphebel flr die Stellung ,AUF* muss um
eine Stellung nach oben verstellt werden.

- Weiterhin kann durch I6sen der Befestigungsmuttern, mit denen die Endlagenschal-
ter am Montageflansch befestigt sind, eine Feinjustierung vorgenommen werden.

- Es wird festgestellt, dass der Endlagenschalter schaltet und die Absperreinheit noch
nicht am Haftmagnet angekommen ist. Daraus folgt, dass der Schaltpunkt des End-
lagenschalters vorzeitig erreicht wurde. Die Befestigungsmuttern werden geldst und
der gesamte Endlagenschalter wird vom Stellhebel ca. Tmm weggeschoben.

- Es wird festgestellt, dass der Endlagenschalter nicht schaltet und die Absperreinheit
am Haftmagnet angekommen ist. Daraus folgt, dass der Schaltpunkt des Endlagen-
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schalters nicht rechtzeitig abschaltet. Die Befestigungsmuttern werden gelést und
der gesamte Endlagenschalter wird zum Stellhebel ca. 1mm hin geschoben.

Klemmschraube

Rollenkipphebel

Die Justierung der Endlagenschalter wird durch nachfolgende Vorgehensweise durch-
geflhrt:

» Lbsen der Gasdruckfeder/n von der/den Konsole/n (Sicherungsfeder/n entfernen und Bol-
zen aus der Konsole ziehen).

ACHTUNG! Ab einer Kanalbreite > 600 mm befinden sich am Gerat zwei
Gasdruckfedern.

o
|5
Offnen der Absperreinheit, so dass sie von den Haftmagneten gehalten wird.
Stellen Sie den Endlagenschalter ,AUF* so ein, dass der Schaltpunkt erreicht wird
(hoérbares Klicken).

Befestigen Sie alle Schrauben am Endlagenschalter.
Erneutes Stromlosschalten der Haftmagnete.

YV VYV

ACHTUNG: Nicht zufallen lassen, da die Absperreinheit nicht von der Gasdruckfeder
gebremst wird.

»  Einh&ngen der Gasdruckfeder (Bolzen wieder mit Sicherungsfeder sichern).

>  Offnen Sie den FIRESAFE® Il K90 und kontrollieren Sie den Schaltpunkt. Ist die ordnungs-
gemaBe Funktion hergestellt, ist die Justierung beendet.

» Ist der Schaltpunkt nicht erricht, I6sen Sie die Befestigungsmuttern und schieben den End-
anschlag geringfiigig, ca. Tmm, weiter weg vom Stellhebel.

» Kontrollieren Sie anschlieBend den Schaltkontakt bei gedffnetem FIRESAFE® Il K90.

»  Sollte eine Nachjustierung notwendig sein, wiederholen Sie die letzten beiden Schritte bis
der Schaltkontakt der Endlage ,,AUF* erreicht wurde.
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10 Datenblatter

10.1 Datenblatt Durchbruch Wand / Decke

Abstand W
Anschluss- = 150 Kb 150,
flansch h = . T | ;)
t)(//.'( .i -_i g
| f
e | |
- - - - al I 11 &
o X
© | I
| e
40; R S
"9/' '] L. |
49,/ Anschluss- .
“! flansch i
. Db re
Brandabschnitt
Ly Kb+300)/ 2 15
15 '
o i}
2| E
b Abstand A und B mind.
x o A 200 mm zum néachsten
Bauteil

v n

ATg -

\ " | KanalmaRe | Durchbruch |Befestigung | Abstand W
| Breite |H6he | Breite | H6he | Montage- |vom Flansch
| 15 m 15 | Kb | Kh Db Dh flansch |zum Magnet

1200| 500] 1400 700] 6xM10 450

1100| 500| 1300] 700] 6xM10 450

1000] 500 1200] 700] 6xM10 450

900| 500 1100] 700| 6xM10 450

800| 500| 1000| 700| 6xM10 450

700 500| 900] 700] &xM10 450

600 500] 800| 700] 6xM10 450

500| 500 700] 700] 4xM10 450

700| 400] 900] 600] 6xM10 350

600| 400| 800| 600| 6xM10 350

500| 400] 700 600] 4xM10 350

400| 400| 600] 600] 4xM10 350

Anschiussﬂansch 400| 300 600 500 4xM10 250
= 300| 300| 500] 500] 4xMi0 250

SBM 30 >= 1000mm Kb 300 225| 500 425] 4xM10 175
SBM 20 < 1000mm Kb 750] 225 450 425] 4xM10 175

Alle MaRe in Millimeter
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10.4 Datenblatt Endlagenschalter Kanalhohe 225 und 300

52

30

100

231

46
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10.3 Datenblatt Endlagenschalter Kanalhohe 400 und 500
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